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z  przewodami  izolowanymi   samono nymi
o  przekroju    25   120 mm2

Lnni

Tom  II 

Linie  napowietrzne  wielotorowe   niskiego  napi cia
z  przewodami  izolowanymi  samono nymi  AsXS  i  AsXSn
na  s upach  z  erdzi  wirowanych  typu  E  i  ELV 
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Oferta PTPiREE w zakresie opracowa  typizacyjnych 

1. Albumy linii napowietrznych niskiego napi cia z przewodami go ymi AL 25-95 mm2 na 

erdziach wirowanych Lnn 

2. Albumy linii napowietrznych wielotorowych niskiego napi cia z przewodami izolowanymi 

samono nymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni 

3. Album przy czy napowietrznych i kablowych niskiego napi cia Lnn-pi 

4. Album linii napowietrznych niskiego napi cia Lnn + Lnni z przewodami izolowanymi 

samono nymi AsXS i AsXSn na istniej cych liniach niskiego napi cia z przewodami go ymi

na s upach z erdzi N

5. Albumy s upowych stacji transformatorowych typu STSR na erdziach wirowanych 

6. Albumy s upowych stacji transformatorowych typu STSd na erdziach drewnianych 

7. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi w uk adzie

trójk tnym na erdziach wirowanych typu E i ELV LSN 35(50) i 70(50) 

8. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi w uk adzie

p askim na erdziach wirowanych LSN 70 (50) 

9. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi na erdziach

wirowanych LSN 120 (70) - uk ad przewodów p aski i trójk tny

10. Albumy linii dwutorowych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi na erdziach

wirowanych LSN 

11. Albumy s upów z roz cznikami sterowanymi radiowo dla linii redniego napi cia 15-20 kV 

12. Album linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi w uk adzie

trójk tnym na erdziach drewnianych LSNd 35 (50) 70 

13. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi na erdziach

wirowanych LSN-PR 

14. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami niepe noizolowanymi

LSNi 50÷120 na erdziach wirowanych – uk ad przewodów p aski i pionowy 

15. Albumy linii napowietrznych dwutorowych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami 

niepe noizolowanymi o przekrojach 2x70÷120 mm2 w uk adzie pionowym na erdziach

wirowanych

16. Albumy linii napowietrznych dwunapi ciowych redniego napi cia z przewodami 

niepe noizolowanych i pe noizolowanymi niskiego napi cia z przewodami izolowanymi na 

erdziach wirowanych LSNi + LnNi 

17. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15÷20 kV z przewodami niepe noizolowanymi

w uk adzie pionowym na erdziach drewnianych LSNid 50÷120 

18. Albumy linii napowietrznych izolowanych redniego i niskiego napi cia LSNi / SAXKA + Lnni 

19. Katalog o wietlenia ulicznego 

20. Katalogi s upów i fundamentów linii 110 kV 

Rozpowszechnianie:
Polskie Towarzystwo Przemys u i Rozdzia u Energii Elektrycznej w Poznaniu 

ul. Wo y ska 22, 60 – 637 Pozna

tel. +48 61 846-02-33, fax +48 61 846-02-09 

Powielanie i rozpowszechnianie powy szych opracowa  bez zgody Polskiego Towarzystwa 

Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej oraz zespo u autorskiego jest wzbronione. 
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Wydawca opracowania 

Polskie Towarzystwo
Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej 

ul. Wo y ska 22, 60-637 Pozna
tel. +48 61 846-02-00, fax +28 61 846-02-09 
www.ptpiree.pl

Rozpowszechnianie albumów 

Biuro Polskiego Towarzystwa Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej 
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Powielanie i rozpowszechnianie opracowania bez zgody
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oraz zespo u autorskiego jest wzbronione 
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Spis  tomów 

Tom  I - Album  linii  napowietrznych  wielotorowych 
niskiego  napi cia
z  przewodami  izolowanymi  samono nymi o przekroju 25  120 mm2

Lnni     Tom I 
Linie  napowietrzne wielotorowe niskiego napi cia
z przewodami   izolowanymi  samono nymi  AsXS  i  AsXSn   
na  s upach  z erdzi elbetowych  typu N.

Tom  II - Album  linii  napowietrznych  wielotorowych 
niskiego  napi cia
z  przewodami  izolowanymi  samono nymi o przekroju  25  120 mm2

Lnni    Tom  II 
Linie  napowietrzne wielotorowe niskiego napi cia
z przewodami   izolowanymi  samono nymi  AsXS  i  AsXSn   
na  s upach  z erdzi  wirowanych typu  E  i  ELV. 

Tom  III - Album  linii  napowietrznych  wielotorowych 
niskiego  napi cia
z  przewodami  izolowanymi  samono nymi  o przekroju 25  120 mm2

Lnni    Tom  III 
Linie  napowietrzne wielotorowe niskiego napi cia
z przewodami   izolowanymi  samono nymi  AsXS  i  AsXSn   
na  s upach  z erdzi  drewnianych. 

Tom  IV - Album  linii  napowietrznych  wielotorowych 
niskiego  napi cia
z  przewodami  izolowanymi  samono nymi  o przekroju  25  120 mm2

Lnni    Tom  IV 
Album  konstrukcji  stalowych  do  tomów  I,  II,  III  i  Lnn-pi. 

Lnn-pi Album  przy czy  napowietrznych  i  kablowych  niskiego  napi cia.
 Przy cza  z  przewodami  izolowanymi  AsXSn  oraz  kablami  

YAKY  i  YKY. 

POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRZESY U  I  ROZDZIA U  ENERGII   ELEKTRYCZNEJ

- POZNA



Lnni

WYKAZ   FIRM,   KTÓRYCH   WYROBY   ZOSTA Y   UJ TE
W   OPRACOWANIU 

I. PRODUCENCI  PRZEWODÓW:

1. Alcatel
Dystrybutor: GENERIK  Sp.z o.o. 

00-582  Warszawa ul.  Al. Szucha  2/4 m. 39 
tel./fax (0-22) 62 26 401,  62 26 408,  62 15 326,  62 26 653 

2. Elektrim Kable  Polskie  S.A.  w  Warszawie 
Oddzia  Bydgoskiej Fabryki Kabli  w  Bydgoszczy 
Regionalne Biuro Handlowe  w  Bydgoszczy 

 85-957  Bydgoszcz ul.  Fordo ska  152 
 tel. (0-52) 58 29 510, fax (0-52) 34 21 841 

3. Krakowska Fabryka Kabli 
 Spó ka Akcyjna 
 30-663  Kraków ul.  Wielicka  114 
 tel. (0-12) 65 53 100,  65 52 210 

II. PRODUCENCI  OSPRZ TU  I  APARATURY:

1. ABB  ZWAR  S.A. 
 Zak ad  Produkcyjny  Z-4 
 06-300  Przasnysz ul.  Leszno  59 
 tel. centr. (0-478) 22 21 29 fax (0-478) 32 77,  35 26 

2. Przedsi biorstwo  Produkcyjne 
 BEZPOL  S.C. 
 42-300  Myszków ul.  Partyzantów 21 
 tel. (0-34) 313 07 77 80 fax (0-34) 313 06 76 

3. ENSTO  POL  Sp. z o o 
 80-840  Gda sk ul.  wi toja ska  47/48 
 tel./fax (0-58) 301 35 52,  346 23 18,  346 21 65 

4. Zak ad  Aparatury  Elektrycznej 
 ERGOM 
 94-250  ód   ul.  Siewna  15a 
 tel. (0-42) 54 94 14,  54 94 31 fax (0-42) 54 94 47 

5. MALICO
Dystrybutor: L & L Firma Handlowo - Us ugowa 

Export - Import S.C. 
43-600  Jaworzno ul,  Szczakowska  35 
tel. (032) 61 65 825 fax (032) 61 77 756 

POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRZESY U  I  ROZDZIA U  ENERGII   ELEKTRYCZNEJ

- POZNA



Lnni

6. Karl Pfisterer 
 Kontaktsysteme 
 GmbH& Co. KG 
 Inselstrasse  140 
 D-70327  Stuttgart 
 tel. (0-49) 711 3012 459 fax. (0-49) 711 3012 336 
 Dr-Ing. Stanislaw Gora - Przedstawiciel Generalny Polska 

7. SICAME
Dystrybutor: GENERIK  Sp.z o.o. 

00-582  Warszawa ul.  Al. Szucha  2/4 m. 39 
tel./fax (0-22) 62 26 401,  62 26 408,  62 15 326,  62 26 653 

8. GRUPA  PRODUCENTÓW  OSPRZ TU
DO  NAPOWIETRZNYCH  LINII  IZOLOWANYCH 

„SPIN”
89-100  Nak o n. Noteci  ul.  Ko cielna  8 
tel. (0-52) 386 05 71 fax (0-52) 386 05 14 

ODDZIA Y:
- PPHU  PROSPER  Sp. z o.o. 
- Spó dzielnia Niewidomych 

SINEMA
- Fabryka Aparatów Elektrycznych 

APENA   S.A. 
- Zak ady Wytwórcze Sprz tu Sieciowego 

BELOS  S.A. 

9. Tarnowskie  Zak ady  Osprz tu  Elektrycznego 
 TAREL 
 33-150  Wola  Rz dzi ska  297a 
 tel. (0-14) 26 93 50 fax (0-14) 26 93 53 

10. Przedsi biorstwo Produkcyjne Aparatów i  
 Konstrukcji Energetycznych 
 ZMER  Sp. z o.o. 
 62-800  Kalisz ul.  Podmiejska  16 
 tel. (0-62) 76 52 758 fax (0-62) 76 61 506,  76 61 509 

centr. (0-62) 76 52 700 

11. Polypipe  Polska   Spó ka  z o.o. 
56-411  D ugo ka ul.  Wroc awska  4a 

 tel. (0-71) 315 25 95 fax (0-71) 315 25 96 

WYKAZ  FIRM  UPRAWNIONYCH  DO  PRODUKCJI  KONSTRUKCJI
ZAMIESZCZONO  W  TOMIE  IV  ALBUMÓW  Lnni. 
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OPIS    TECHNICZNY Lnni II

str.

1

Spis  zawarto ci  tomu 

I. Opis techniczny str.

1. Przedmiot i zakres opracowania 7 
2. Podstawowe dane techniczne 7 
3. Oznaczenia s upów i konstrukcji 8 
4. Zasady projektowania oraz dobór elementów linii 10 
4.1. Typy przewodów i ich charakterystyka 10 
4.2. Typy linii, rozpi to ci prz se , napr enia i maksymalne naci gi 16 
4.3. Zawieszenie przewodów 27 
4.4. Rodzaje s upów - zakres zastosowa  27 
4.5. erdzie wirowane strunobetonowe 28 
4.6. Elementy stalowe 28 
4.7. Posadowienia s upów 29 
4.7.1. Ocena pod o a gruntowego 29 
4.7.2.Typy i konstrukcje ustojów 29 
4.7.3. Wykopy i zasypanie wykopów 32 
4.8. Ochrona przepi ciowa 32 
4.9. Uziemienia 34 
4.10. S upowe roz czniki bezpiecznikowe 34 
4.11. Przyk ady wykonania przy czy 35 
4.12. Przyk ady zastosowa  opraw o wietleniowych 36 
5. Wskazówki monta owe linii 36 
5.1. Uwagi ogólne 36 
5.2. Zestaw narz dzi monta owych 37 
5.3. Technologia monta u linii 38 
5.4. Technologia monta u przy czy 39 
5.5. Monta  uziemniaczy 39 

II. Karty albumowe s upów

1. S up przelotowy P - /2,5; 3,5; 4,3; 6 41 
1.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
1.2. Uzbrojenie s upa  P - /2,5; 3,5; 4,3; 6  

2. S up naro ny N - /4,3; 6; 10; 12; 15; 17,5 44 
2.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
2.2. Uzbrojenie I i II s upa naro nego N - /4,3; 6; 10; 12; 15; 17,5  

3. S up naro ny bli niaczy wariant „a” Nb „a” - /10; 12 Nb „a” - /15/26; 30 48 
3.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
3.2. Uzbrojenie I i II s upa Nb „a” - /10; 12 Nb „a” - /15/26; 30  

4. S up naro ny bli niaczy wariant „b” Nb „b” - /10; 12 Nb „b” - /15/26; 30 52 
4.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
4.2. Uzbrojenie I i II s upa Nb „b” - /10; 12 Nb „b” - /15/26; 30  
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5. S up odporowy i odporowo-naro ny  56 
 O - /4,3; 6; 10; 12; 15; 17,5     ON - /4,3; 6; 10; 12; 15; 17,5  
5.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
5.2. Uzbrojenie s upa
 O - /4,3; 6; 10; 12     ON - /4,3; 6; 10; 12 dla linii jednotorowej  
5.3. Uzbrojenie s upa
 O - /6; 10; 12; 15; 17,5     ON - /6; 10; 12; 15; 17,5 
 dla linii wielotorowej  

6. S up odporowy bli niaczy - wariant „a”  61 
 Ob„a” - /10; 12   dla linii wielotorowej  
6.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
6.2. Uzbrojenie s upa  
 Ob„a” - /10; 12  dla linii wielotorowej 

7. S up odporowy i odporowo-naro ny bli niaczy wariant „b” 65 
 Ob „b” - /10; 12     ONb „b” - /10; 12  dla linii wielotorowej  
7.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
7.2. Uzbrojenie s upa
 Ob „b” - /10; 12     ONb „b” - /10; 12  dla linii wielotorowej  

8. S up kra cowy 69 
 K - /4,3; 6; 10; 12; 15; 17,5  
8.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
8.2. Uzbrojenie s upa  
 K - /4,3; 6; 10; 12; 15  dla linii jednotorowej  
8.3. Uzbrojenie s upa
 K - /4,3; 6; 10; 12; 15; 17,5 dla linii wielotorowej  

9. S up kra cowy bli niaczy wariant „a” Kb „a” - /10; 12 Kb „a” - /15/26; 30 73 
9.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
9.2. Uzbrojenie  s upa  
 Kb „a” - /10; 12  dla  linii  jednotorowej  
9.3. Uzbrojenie  s upa  
 Kb „a” - /10; 12   Kb „a” - /15/26; 30  dla  linii  wielotorowej  

10. S up kra cowy bli niaczy wariant „b” Kb „b” - /10; 12 Kb „b” - /15/26; 30 77 
10.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
10.2. Uzbrojenie  s upa  
 Kb „b” - /10; 12  dla  linii  jednotorowej  
10.3. Uzbrojenie  s upa  
 Kb „b” - /10; 12   Kb „b” - /15/26; 30  dla  linii  wielotorowej  

11. S up rozga ny przelotowo-kra cowy
 RPK - /4,3; 6; 10; 12; 15; 17,5  dla  linii  jednotorowej 81 
11.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
11.2. Uzbrojenie  I  i  IIs upa  
 RPK - /4,3; 6; 10; 12; 15; 17,5  dla  linii  jednotorowej  
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12. S up rozga ny przelotowo-kra cowy
 RPK - /6; 10; 12; 15; 17,5  dla  linii  wielotorowej 85 
12.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
12.2. Uzbrojenie  s upa   RPK - /6; 10; 12; 15; 17,5  
 dla  odga . lini   jednotorow   od  linii  wielotorowej  
12.3. Uzbrojenie  I  i  II  s upa  
 RPK - /6; 10; 12; 15; 17,5  dla  linii  wielotorowej  

13. S up rozga ny przelotowo-kra cowy  bli niaczy 92 
 RPKb - /10; 12  dla  linii  jednotorowej  
13.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
13.2. Uzbrojenie  I  i  II  s upa  
 RPKb - /10; 12  dla  linii  jednotorowej  

14. S up rozga ny przelotowo-kra cowy  bli niaczy 96 
 RPKb - /10; 12    RPKb - /15/26; 30  dla  linii  wielotorowej  
14.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
14.2. Uzbrojenie  s upa   RPKb - /10; 12  
 dla  odga . lini   jednotorow   od  linii  wielotorowej  
14.3. Uzbrojenie  I  i  II  s upa  
 RPKb - /10; 12    RPKb - /15/26; 30  dla  linii  wielotorowej  

15. S up rozga ny naro no-kra cowy 103 
 RNK - /4,3; 6; 10; 12; 15  dla  linii  jednotorowej  
15.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
15.2. Uzbrojenie  I  i  II  s upa  
 RNK - /4,3; 6; 10; 12; 15  dla  linii  jednotorowej  

16. S up rozga ny naro no-kra cowy 107 
 RNK - /6; 10; 12; 15; 17,5  dla  linii  wielotorowej  
16.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
16.2. Uzbrojenie I i II s upa RNK - /6; 10; 12; 15; 17,5  
 dla  odga . lini   jednotorow   od  linii  wielotorowej  
16.3. Uzbrojenie  I  s upa  
 RNK - /6; 10; 12; 15; 17,5  dla  linii  wielotorowej  
16.4. Uzbrojenie  II  s upa
 RNK - /6; 10; 12; 15; 17,5  dla  linii  wielotorowej  

17. S up rozga ny naro no-kra cowy bli niaczy 115 
 RNKb - /10; 12  dla  linii  jednotorowej  
17.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
17.2. Uzbrojenie  I  i  II  s upa  
 RNKb - /10; 12  dla  linii  jednotorowej  
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18. S up rozga ny naro no-kra cowy  bli niaczy 119 
 RNKb - /10; 12      RNKb - /15/26; 30  dla  linii  wielotorowej  
18.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
18.2. Uzbrojenie  I  i  II  s upa RNKb - /10; 12   RNKb - /15/26; 30  
 dla  odga . lini   jednotorow   od  linii  wielotorowej  
18.3. Uzbrojenie  I  s upa  
 RNKb - /10; 12   RNKb - /15/26; 30  dla  linii  wielotorowej  
18.4. Uzbrojenie  II  s upa
 RNKb - /10; 12   RNKb - /15/26; 30  dla  linii  wielotorowej  

19. S up  kra cowo-kra cowy 127 
 KK - /10; 12; 15; 17,5  dla linii  jednotorowej  
19.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
19.2. Uzbrojenie  s upa  
 KK - /10; 12; 15; 17,5  dla linii  jednotorowej  

20. S up  kra cowo-kra cowy  bli niaczy 130 
 KKb - /10; 12   KKb - /15/26; 30  dla  linii  wielotorowej  
20.1. Dobór fundamentów dla gruntu redniego i s abego  
20.2. Uzbrojenie  s upa  
 KKb - /10; 12  dla  linii  jednotorowej  
20.3. Uzbrojenie  s upa  
 KKb - /10; 12   KKb - /15/26; 30  dla  linii  wielotorowej  
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III. Karty  albumowe  elementów  zwi zanych 

1. Dobór s upów ze wzgl du na obci enia statyczne  
1.1. S upy  przelotowe P 136 
1.2. S upy  naro ne N;  Nb „a”;  Nb „b” 137 
1.3. S upy  odporowe O;  ON;  Ob;  ONb 138 
1.4. S upy  kra cowe K;  Kb „a”;  Kb „b” 139 
1.5. S up  rozga ny RPK;  RPKb 140 
1.6. S up  rozga ny RNK;  RNKb 141 
1.7. S up  kra cowo-kra cowy KK;  KKb 142 
2. Ustoje  typu Uo;  Uos  i  Uob 143 
3. Ustoje  typu U1;  U2;  U3;  U4  i  U5 144 
4. Ustoje  typu U2a;  i  U3b 147 
5. Ustoje  typu U2b;  i  U3a 148 
6. Ustoje  typu Up-2a 150 
7. Ustoje  typu Up-2b 151 
8. Ustoje  typu Up-2c 152 
9. Ustoje  typu Us  153 

10. Konstrukcja s upa bli niaczego 154 
11. Wykres dopuszczalnych obci e  s upa pojedynczego z ustojem Up-2a 155 
12. Wykres dopuszczalnych obci e  s upa bli niaczego z ustojem Up-2b 156 
13. Wykres dopuszczalnych obci e  s upa bli niaczego z ustojem Up-2c i U5 157 
14. Uziomy ta mowe 158 
15. Uziomy pr towe 159 
16. Przyk ad monta u uziemienia na s upie 160 
17. Przyk ad odga zie  przy czy przewodami izolowanymi na s upie pojedynczym 161 
18. Przyk ad odga zie  przy czy przewodami izolowanymi na s upie bli niaczym 162 
19. Przyk ad mocowania na s upie i przy czenia do linii kabli typu YAKY 163 
20. Przyk ad  zamocowania ograniczników przepi  na s upie
 rozga nym naro no-kra cowym   RNKb 168 
21. Przyk ad I zamocowania ograniczników przepi  na s upie kra cowym  K 170 
22. Przyk ad II zamocowania ograniczników przepi  na s upie kra cowym  Kb„a” 172 
23. Przyk ad mocowania oprawy o wietlenia ulicznego na s upie
 pojedynczym nad przewodami linii nn 174 
24. Przyk ad mocowania oprawy o wietlenia ulicznego na s upie
 pojedynczym pod przewodami linii nn 175 
25. Przyk ad mocowania oprawy o wietlenia ulicznego na s upie
 bli niaczym nad przewodami linii nn 176 
26. S upowy roz cznik bezpiecznikowy na s upie pojedynczym 177 
27. S upowy roz cznik bezpiecznikowy na s upie bli niaczym 180 
28. erdzie strunobetonowe wirowane typu  E 183 
29. erdzie strunobetonowe wirowane typu  ELV 184 
30. Prefabrykowane elementy ustojów 185 
31. Przyk ad profilowania przewodów izolowanych przy uchwycie odci gowym 187 
32. Fazy monta u ta my mocuj cej konstrukcje i osprz t do s upa 188 
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IV. Osprz t  sieciowy  do  izolowanych  przewodów  napowietrznych 

1. ruba hakowa kompletna 190 
2. ruba dwustronna kompletna 194 
3. Hak nakr tkowy 198 
4. Hak dystansowy  mocowany  rub  201 
5. Hak dystansowy  mocowany  ta m  204 
6. Hak dystansowy  mocowany  obejm  205 
7. Hak dystansowy podwójny mocowany rub  206 
8. Hak dystansowy podwójny mocowany ta m  207 
9. Hak dystansowy podwójny mocowany obejm  208 

10. Obejma z hakiem oczkowym 209 
11. Obejma z hakiem oczkowo-skr tnym 210 
12. Obejma z dwoma hakami oczkowo-skr tnymi 211 
13. Obejma 212 
14. Hak mocowany  ta m  214 
15. Wysi gnik zamocowania przewodów izolowanych   Wzi-1;  Wzi-2 218 
16. Poprzecznik zamocowania przewodów izolowanych  Pzi-2;   Pzi-3 219 
17. Elementy zawieszenia przewodów: 220
18. Uchwyt przelotowy 221 
19. Uchwyt przelotowo - naro ny 226 
20. Uchwyt naro ny 232 
21. Uchwyt odci gowy 235 
22. Zacisk odga ny przebijaj cy izolacj  245 
23. Zacisk odga ny AL/AL 259 
24. Ogranicznik przepi  262 
25. Bezpiecznik napowietrzny 269 
26. Roz cznik bezpiecznikowy typu   SZ 271 
27. Roz cznik bezpiecznikowy typu   NH-00 275 
28. Roz cznik bezpiecznikowy typu   RSA 277 
29. Roz cznik bezpiecznikowy typu   RBS-2 284 
30. Uchwyt do rur i kabli 286 
31. Os ony kabli  OSK. Korytka ochronne  GPC 289 
32. Rura os onowa do kabli 290 
33. Ta my nierdzewne i klamerki 291 
34. Os onka ko ca przewodu 292 
35. Opaska 293 
36. Z czki do przewodów izolowanych 294 
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1. Przedmiot  i  zakres  opracowania 

Album obejmuje elementy wielotorowych napowietrznych linii niskiego napi cia z 
przewodami izolowanymi typu AsXS i AsXSn zawieszonymi na erdziach wirowanych typu E 
i ELV o wysoko ciach  9; 10,5 i 12 m do stosowania na terenie ca ego kraju. 
W opracowaniu uwzgl dniono przewody elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu 
usieciowanego uodpornionego na dzia anie promieni ultrafioletowych w wersji uodpornionej 
AsXSn i nieuodpornionej AsXS na rozprzestrzenianie si   p omienia. Zastosowano osprz t
sieciowy do mocowania przewodów i wykonania odga zie  producentów krajowych i 
zagranicznych. Elementy linii i ich dobór zaprojektowano dla wszystkich stref klimatycznych. 
W celu spe nienia wszystkich wymaga  obostrzenia 10 zgodnie z tablic  14 normy 
PN-75/E-05100 przyj to maksymalne napr enie podstawowe przewodów nie przekraczaj ce
28% wytrzyma o ci na rozci ganie tj. ~ 45 MPa. Tak e wg projektu nowej normy 
PN-E-05100-2: dotycz cej przewodów izolowanych napr enia podstawowe normalne i 
zmniejszone nale y przyjmowa  jako 28% wytrzyma o ci na rozci ganie.
W tomie IV zawarto wszystkie elementy stalowe, które s  potrzebne do wybudowania linii wg 
niniejszego opracowania. Album przewidziany jest dla projektantów, wykonawców i 
eksploatatorów wielotorowych linii nn realizowanych wg niniejszego opracowania. Dla 
prawid owego zaprojektowania i budowy linii nn z przewodami izolowanymi AsXS i AsXSn, 
konieczne jest posiadanie tablic zwisów i naci gów opracowanych przez „ELprojekt” Pozna
dla poszczególnych producentów tych przewodów w odpowiednich strefach klimatycznych. 

2. Podstawowe  dane  techniczne 

Napi cie znamionowe : -  linii 400V. 
  -  izolacji 1000V. 
Przewody  robocze  izolowane  Al: 25;  35;  50;  70;  95  i  120mm2..
Przewody  o wietleniowe  izolowane Al: 16,  25  i 35  mm2.
Ilo   przewodów  w  wi zce: 2,  4,  5  i 6. 

erdzie strunobetonowe wirowane: - produkcji polskiej typu E o d ugo ci 10,5 i 12 m i 
wytrzyma o ci: 2,5; 4,3; 6; 10; 12 i 15 kN 

- importowane produkcji s owackiej typu ELV o 
d ugo ci 9; 10,5 i 12 m i wytrzyma o ci: 3,5; 6; 10; 
12 i 17,5 kN 

Osprz t: wyroby producentów umieszczonych 
 w  wykazie  firm. 
Izolacja  przewodów :  polietylen  usieciowany  uodporniony na  
 rozprzestrzenianie si  p omieni (AsXSn) i 

nieuodporniony (AsXS). 
Rodzaj gruntu: redni  i  s aby.
Strefy  klimatyczne:  SI,  SIa  i  SII,  SIIa (obci enie sadzi )
  WI i WII (obci enie wiatrem) 
Poniewa rednica wi zki przekracza 12 mm nie uwzgl dnia si  terenów ze zwi kszon
sadzi .
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3. Oznaczenia  s upów i konstrukcji: 

Funkcje  s upów:
P  - przelotowy 
N - naro ny
O - odporowy 
ON - odporowo-naro ny
K - kra cowy
R - rozga ny

Rodzaj  konstrukcji  s upa : 
-  - bez  oznaczenia pojedynczy   
b  - bli niaczy 

 „a”    i    „b” - warianty  ustawienia s upa bli niaczego 

Dla rozró nienia i okre lenia podstawowych parametrów s upa w projektach 
inwestycyjnych przyj to poni sze oznaczenia. 

Przyk ady oznaczania  s upów:

POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRZESY U  I  ROZDZIA U  ENERGII   ELEKTRYCZNEJ

- POZNA

P   - 10,5 /   4,3 Si a u ytkowa erdzi 4,3 kN

D ugo erdzi  10,5 m 
S up przelotowy pojedynczy 

N   - 12 /   10 Si a u ytkowa erdzi 10 kN

D ugo erdzi  12 m 

S up naro ny  pojedynczy 

12 /   10

Si a u ytkowa erdzi 10 kN

D ugo erdzi  12 m 

Nb

S up naro ny  bli niaczy 

Wariant ustawienia s upa bli niaczego „a” (lub „b”)

„a” -
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Kb

Kb

Wytrzyma o  s upa bli niaczego 26 kN (lub 30 kN)

Nb

POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRZESY U  I  ROZDZIA U  ENERGII   ELEKTRYCZNEJ

- POZNA

12 /   15

Si a u ytkowa erdzi 15 kN

D ugo erdzi  12 m 

S up naro ny  bli niaczy 

„a” - 

Wariant ustawienia s upa bli niaczego „a” (lub „b”)

/   26

K   - 10,5 /   15 Si a u ytkowa erdzi 15 kN

D ugo erdzi  10,5 m 

S up kra cowy  pojedynczy 

10,5 /   10

Si a u ytkowa erdzi 10 kN

D ugo erdzi  10,5 m 

S up kra cowy  bli niaczy

„b” - 

Wariant ustawienia s upa bli niaczego „b” (lub „a”)

10,5 /   15

Si a u ytkowa erdzi 15 kN

D ugo erdzi  10,5 m 

S up kra cowy  bli niaczy

„a” - 

Wariant ustawienia s upa bli niaczego „a” (lub „b”)

/   30

Wytrzyma o  s upa bli niaczego 30 kN (lub 26 kN)

RPKb  - 10,5 /   12 Si a u ytkowa erdzi 12 kN

D ugo erdzi  10,5 m 

S up rozga ny przelotowo - kra cowy bli niaczy 
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Konstrukcje i elementy stalowe oznaczono symbolami literowymi zwi zanymi z nazw
konstrukcji oraz liczb  charakteryzuj c  kolejn  konstrukcj  lub element np. 

Oznaczenia konstrukcji i elementów stalowych powinny by  trwale naniesione na konstrukcji 
wraz ze znakiem producenta. 

4. Zasady  projektowania  oraz  dobór  elementów  linii

4.1. Typy  przewodów  i  ich  charakterystyka 

Opracowanie obejmuje przewody elektroenergetyczne, samono ne o izolacji z polietylenu 
usieciowanego, uodpornionego na dzia anie promieni ultrafioletowych w wersji 
uodpornionej typu AsXSn i nieuodpornionej na rozprzestrzenianie si  p omieni typu AsXS, 
produkowane w oparciu o Warunki Techniczne WT-92/K-396. 
Dane techniczne tych przewodów przedstawiono w tablicy nr 1 cz  a  e. Tablice zwisów 
i naci gów dla wszystkich w/w typów i producentów przewodów w strefie klimatycznej 
sadziowej SI,  SIa oraz SII,  SIIa rozprowadzane s  przez „ELprojekt” Pozna .

POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRZESY U  I  ROZDZIA U  ENERGII   ELEKTRYCZNEJ
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KKb  10,5 /   15

Si a u ytkowa erdzi 15 kN

D ugo erdzi  10,5 m 

S up kra cowo-kra cowy   bli niaczy 

/   26

Wytrzyma o  s upa bli niaczego 26 kN (lub 30 kN)

Wzi     -    2 

Numer kolejny konstrukcji 

Wysi gnik zawieszenia przewodów izolowanych 


