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Opracowanie zosta o przyj te do powszechnego stosowania 
przez Zespó  Zadaniowy ds. LIN Polskiego Towarzystwa 
Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej. 
Protokó  z dnia 14.10.99 nr 91014T1. 

ALBUM  PRZY CZY

NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH 

NISKIEGO  NAPI CIA

Lnn - pi 

Przy cza z przewodami izolowanymi AsXSn
oraz kablami YAKY i YKY. 

Redakcja  2. 

POZNA ,  pa dziernik  1999 r. 
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Oferta PTPiREE w zakresie opracowa  typizacyjnych 

1. Albumy linii napowietrznych niskiego napi cia z przewodami go ymi AL 25-95 mm2 na 
erdziach wirowanych Lnn 

2. Albumy linii napowietrznych wielotorowych niskiego napi cia z przewodami izolowanymi 
samono nymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni 

3. Album przy czy napowietrznych i kablowych niskiego napi cia Lnn-pi 
4. Album linii napowietrznych niskiego napi cia Lnn + Lnni z przewodami izolowanymi 

samono nymi AsXS i AsXSn na istniej cych liniach niskiego napi cia z przewodami go ymi na 
s upach z erdzi N

5. Albumy s upowych stacji transformatorowych typu STSR na erdziach wirowanych 
6. Albumy s upowych stacji transformatorowych typu STSd na erdziach drewnianych 
7. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi w uk adzie

trójk tnym na erdziach wirowanych typu E i ELV LSN 35(50) i 70(50) 
8. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi w uk adzie

p askim na erdziach wirowanych LSN 70 (50) 
9. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi na erdziach 

wirowanych LSN 120 (70) - uk ad przewodów p aski i trójk tny 
10. Albumy linii dwutorowych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi na erdziach 

wirowanych LSN 
11. Albumy s upów z roz cznikami sterowanymi radiowo dla linii redniego napi cia 15-20 kV 
12. Album linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi w uk adzie 

trójk tnym na erdziach drewnianych LSNd 35 (50) 70 
13. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami go ymi na erdziach 

wirowanych LSN-PR 
14. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami niepe noizolowanymi 

LSNi 50÷120 na erdziach wirowanych – uk ad przewodów p aski i pionowy 
15. Albumy linii napowietrznych dwutorowych redniego napi cia 15-20 kV z przewodami 

niepe noizolowanymi o przekrojach 2x70÷120 mm2 w uk adzie pionowym na erdziach 
wirowanych 

16. Albumy linii napowietrznych dwunapi ciowych redniego napi cia z przewodami 
niepe noizolowanych i pe noizolowanymi niskiego napi cia z przewodami izolowanymi na 
erdziach wirowanych LSNi + LnNi 

17. Albumy linii napowietrznych redniego napi cia 15÷20 kV z przewodami niepe noizolowanymi 
w uk adzie pionowym na erdziach drewnianych LSNid 50÷120 

18. Albumy linii napowietrznych izolowanych redniego i niskiego napi cia LSNi / SAXKA + Lnni 
19. Katalog o wietlenia ulicznego 
20. Katalogi s upów i fundamentów linii 110 kV 

Rozpowszechnianie:
Polskie Towarzystwo Przemys u i Rozdzia u Energii Elektrycznej w Poznaniu 
ul. Wo y ska 22, 60 – 637 Pozna
tel. +48 61 846-02-33, fax +48 61 846-02-09 

Powielanie i rozpowszechnianie powy szych opracowa  bez zgody Polskiego Towarzystwa 

Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej oraz zespo u autorskiego jest wzbronione.
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Wydawca opracowania 

Polskie Towarzystwo
Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej 

ul. Wo y ska 22, 60-637 Pozna
tel. +48 61 846-02-00, fax +28 61 846-02-09 
www.ptpiree.pl

Rozpowszechnianie albumów 

Biuro Polskiego Towarzystwa Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej 
ul. Wo y ska 22, 60-637 Pozna
tel. +48 61 846-02-33, fax +48 61 846-02-09 
e-mail: ptpiree@ptpiree.pl 

Powielanie i rozpowszechnianie opracowania bez zgody  
Polskiego Towarzystwa Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej
oraz zespo u autorskiego jest wzbronione 

Autor opracowania 

EN ENERGOLINIA
s p ó k a  z  o . o .  

ul. Kramarska 26, 61-765 Pozna
tel./fax +48 61 852-46-63 
e-mail: biuro@energolinia.poznan.pl 
NIP 778-01-62-287 
REGON 630174554 

Zespó  autorski: 
in . Czes aw Olejniczak 
in . Rafa  Nowicki 
tech. Andrzej Kubiak 
mgr in . Andrzej Pó ról
mgr in . Maciej Leman 

Opracowanie stanowi nowelizacj  albumu Lnn-pi z pa dziernika 1994 r. 

opracowanego przez:
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WYKAZ  FIRM,  KTÓRYCH  WYROBY  ZOSTA Y  UJ TE
W  OPRACOWANIU 

I. PRODUCENT  ERDZI :

1.         Przedsi biorstwo Stalowych Konstrukcji Energetycznych 
 ELBUD 

             30-415  Kraków      ul. Wadowicka  12 
             tel.  (0-12)  66 43 94,     fax  (0-12)  66 28 44 

II. PRODUCENCI PRZEWODÓW :

1.        Alcatel 
             Dystrybutor: GENERIK Sp. z o.o.
                                    00-582  Warszawa      ul. Al. Szucha  2/4 m. 39 
                                    tel./fax  (0-22)  62 26 401,  62 26 408,  62 15 326,  62 26 653 

2.         Elektrim Kable S.A. w Warszawie 
             Oddzia  Bydgoskiej Fabryki Kabli w Bydgoszczy 
             Regionalne Biuro Handlowe w Bydgoszczy 
             85-957  Bydgoszcz     ul. Fordo ska  152 
             tel.  (0-52)  38 29 510,  fax 34 21 841 

3.         Krakowska Fabryka Kabli Spó ka Akcyjna 
             30-663  Kraków         ul.  Wielicka  114 
             tel.  (0-12)  65 25 000,  fax 65 25 156 

II.  PRODUCENCI OSPRZ TU I APARATURY :

1. ABB ZWAR  S.A. 
 Zak ad Produkcyjny Z-4 

             06-300  Przasnysz       ul.  Leszno  59 
             tel. centr.  (0-478)  22 21 29  fax  (0-478)  32 77,  35 26 

2.         Przedsi biorstwo Produkcyjne   BEZPOL  S.C. 
             42-300  Myszków        ul.  Partyzantów  21 
             tel.  (0-34)  313 07 77 80      fax  (0-34)  313 06 76 

3. ENSTO POL  Sp. z o.o. 
             80-840  Gda sk            ul. wi toja ska  47/48 
             tel./fax  (0-58)  301 35 52,  346 23 18,  346 21 65 

4.         Zak ad Aparatury Elektrycznej 
           ERGOM 
           94-250 ód               ul.  Siewna  15a 

             tel.  (0-42)  54 94 14,   54 94 31          fax  (0-42)  54 94 47 

5.         MALICO 
           Dystrybutor: L  L Firma Handlowo – Us ugowa 

Export - Import   S.C. 
                                 43-600  Jaworzno       ul.  Szczakowska  35 
                                 tel.  (0-35)  61 65 825    fax  (0-35)  61 77 756 
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6. Karl Pfisterer 
           Kontaktsysteme  GmbH  Co. KG 
           Inselstrasse  140 
           D-70327  Stuttgart 
           tel.  (0-49)  711 3012 459        fax  (0-49)  711 3012 336 
           Dr-Ing.  Stanislaw Gora – Przedstawiciel Generalny Polska 

7.  SICAME
           Dystrybutor: GENERIK  Sp. z o.o. 
                                  00-582  Warszawa       ul.  Al. Szucha  2/4 m.  39 
                                  tel./fax  (0-22)  62 26 401,   62 26 408,   62 15 326,   62 26 653 

8.      GRUPA  PRODUCENTÓW  OSPRZ TU  
          DO  NAPOWIETRZNYCH  LINII  IZOLOWANYCH 
          „SPIN” 
          89-100  Nak o n. Noteci       ul.  Ko cielna  8 
          tel.  (0-52)  386 05 71     fax  (0-52)  386 05 14 

          ODDZIA Y:

PPHU  PROSPER  Sp. z o.o. 

Spó dzielnia Niewidomych 
          SINEMA

Fabryka Aparatów Elektrycznych 
          APENA  S.A. 

Zak ady Wytwórcze Sprz tu Sieciowego 
          BELOS  S.A. 

9.      Tarnowskie Zak ady Osprz tu Elektrycznego 
         TAREL 
         33-150  Wola  Rz dzi ska  297 a 
         tel.  (0-14) 26 93 50     fax  (0-14)  26 93 53 

10.     Przedsi biorstwo Produkcyjne Aparatów i Konstrukcji Energetycznych 
ZMER  Sp. z o.o. 

         62-800  Kalisz       ul.  Podmiejska  16 
         tel.  (0-62)  76 52 758     fax  (0-62)  76 61 506,   76 61 509 

                      centr.  (0-62)  76 52 700 
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Spis  tomów 

Lnn-pi                                  Album przy czy napowietrznych i kablowych  
 niskiego napi cia

Opracowanie zwi zane: 

I.   Albumy linii niskiego napi cia z przewodami go ymi Lnn tom I i II redakcja 2 z 1998r. 

tom I                 - Album linii napowietrznych niskiego napi cia z przewodami  
AL 25  95 mm2 na erdziach strunobetonowych wirowanych. 
Uk ad przewodów prostok tny.

tom II                - Album  napowietrznych niskiego napi cia z przewodami
AL 25  95 mm2 na erdziach strunobetonowych wirowanych. 
Uk ad przewodów p aski.

II.  Albumy linii napowietrznych wielotorowych niskiego napi cia z przewodami  
 izolowanymi – Lnni tom I do III redakcja 2 z 1999r. 

tom I                 - Linie napowietrzne wielotorowe niskiego napi cia  
z przewodami izolowanymi samono nymi AsXS i AsXSn  
na s upach z erdzi elbetonowych typu N.

tom II    - Linie napowietrzne wielotorowe niskiego napi cia   
z przewodami izolowanymi samono nymi AsXS i AsXSn  
na s upach z erdzi wirowanych. 

tom III              - Linie napowietrzne wielotorowe niskiego napi cia  
z przewodami izolowanymi samono nymi AsXS i AsXSn 
na s upach z erdzi drewnianych 
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SPIS  ZAWARTO CI  OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania 
2. Podstawowe dane techniczne 
3. Wskazówki i zasady projektowania 

3.1.  Rodzaje przewodów 
3.2.  Napr enia i maksymalne naci gi przewodów oraz rozpi to  przy cza
3.3.  Minimalne odleg o ci przewodów przy czy
3.4.  Odga zienia przy czy od linii nn napowietrznej 
3.5.  Zawieszenie napowietrznych przy czy na budynku 
3.6.  Wprowadzenia przy czy do z cza
3.7.  Z cza

4. Zabezpieczenia przewodów przy cza
4.1.  Wprowadzenie 
4.2.  Przeci enia
4.3.  Zwarcia 

5. Ochrona przeciwpora eniowa 
6. Ochrona przepi ciowa 
7. Wskazówki monta owe i uwagi ko cowe

II. Karty albumowe przy czy

1. Przyk ad odga zienia przy czy napowietrznych od linii z przewodami go ymi  
w uk adzie p askim na s upie z erdzi N

2. Przyk ad odga zienia przy czy napowietrznych od linii z przewodami go ymi  
w uk adzie naprzemianleg ym na s upie z erdzi N

3. Przyk ad odga zienia przy czy napowietrznych od linii z przewodami go ymi  
na s upie z erdzi E i ELV 

4. Przyk ad odga zienia przy czy napowietrznych od linii z przewodami izolowanymi  
na s upie z erdzi N

5. Przyk ad odga zienia przy czy napowietrznych od linii z przewodami izolowanymi  
na s upie z erdzi E i ELV 

6. Przyk ad odga zienia przy czy napowietrznych od linii z przewodami izolowanymi  
na s upie z erdzi drewnianych 

7. Przyk ady wykonania przy czy kablowych na s upie
8. Przyk ady wykonania przy czy kablowych na s upie – zestawienie materia ów
9. Przyk ad odga zienia przy czy przy zastosowaniu skrzynki rozga nej
10. Przyk ad odga zienia przy czy przy zastosowaniu roz cznika bezpiecznikowego 
11. Przyk ad zabezpieczenia przy cza na s upie bezpiecznikami napowietrznymi 
12. Zawieszenie przy cza na s upie
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13. Po czenie odga zienia 
14. Zamocowanie roz cznika bezpiecznikowego na s upie
15. Przyk ady zawieszenia przy cza napowietrznego na cianie budynku – ZNP-1 
16. Przyk ady zawieszenia przy cza napowietrznego na cianie budynku – ZNP-2 
17. Przyk ad zawieszenia przy cza napowietrznego na naro niku budynku – ZNP-3 
18. Przyk ad zawieszenia przy cza napowietrznego na wysi gniku rurowym – ZNP-4 
19. Przyk ad zawieszenia przy cza napowietrznego na wysi gniku rurowym – ZNP-4

– zestawienie materia ów
20. Przyk ad zawieszenia przy cza napowietrznego na wysi gniku rurowym – ZNP-5 
21. Przyk ady wprowadzenia przy cza napowietrznego do z cza 
22. Przyk ady wprowadzenia przy cza kablowego do z cza

III. Karty albumowe elementów zwi zanych

1. Przyk ad zachowania minimalnych odleg o ci dla przy czy napowietrznych
izolowanych

2. Przyk ad zamocowania ograniczników przepi  na przewodach przy cza
przy budynku 

3. Po czenie uziemienia ograniczników przepi  mocowanych przy budynku 
4. Koordynacja przy cza napowietrznego izolowanego z instalacj  odgromow
5. Dodatkowe uziomy robocze 
6. Uziomy odgromowe 

IV. Karty albumowe osprz tu

1. ruby hakowe kompletne 
2. ruby dwustronne kompletne 
3. Haki
4. Obejmy 
5. Uchwyty odci gowe
6. Zaciski odga ne przebijaj ce izolacj
7. Zaciski odga ne Al/Al 
8. Ograniczniki przepi
9. Bezpieczniki napowietrzne 
10. Roz czniki bezpiecznikowe 
11. Skrzynki rozga ne przy czy
12. Z cza
13. Uchwyty do mocowania przewodów 
14. Os ony kabli 
15. Os onki ko ca przewodu 
16. Opaski
17. Ta my stalowe i klamerki 
18. Z czki do przewodów izolowanych 
19. Wk adki topikowe 
20. Elementy mocowania przy cza do budynku 

43
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I   OPIS  TECHNICZNY
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Album zawiera karty katalogowe przy czy napowietrznych i kablowych niskiego napi cia
wykonanych od linii napowietrznych z przewodami go ymi oraz izolowanymi.  
Wykonanie przy czy napowietrznych przewidziano przewodami izolowanymi samono nymi 
natomiast przy cza kablowe - kablami z y ami aluminiowymi i miedzianymi. 
Zakresem opracowania obj to równie  sposoby mocowania i prowadzenia przewodów przy czy
na elewacjach budynków, wraz z ich wprowadzeniem do z cza. Elementy przy czy i ich dobór 
zaprojektowano dla wszystkich stref klimatycznych, a rozwi zania uj te w albumie przeznaczone s
do stosowania na terenie ca ego kraju. 
Do czasu ukazania si  arkusza 2 normy PN-E-05100, przy cza napowietrzne nale y wykonywa  zgodnie  
z norm  PN-75/E-05100. 

2. Podstawowe dane techniczne

Linii:

napi cie znamionowe: 
przewody go e:
przewody izolowane:

400 / 230 V 
AL 25  95 mm2

AsXS lub AsXSn 4  25  120 mm2

Przy czy napowietrznych:

przewody izolowane:

AsXSn 2  16  35 mm2 o izolacji na napi cie 600/1000V 

AsXSn 4  16  35 mm2 o izolacji na napi cie 600/1000V

izolacja: polietylen usieciowany odporny na rozprzestrzenianie si  p omieni 

Po rednich wprowadze  do z cz:

 przewody: 

 Dyc 10 mm2 o izolacji na napi cie 450 / 750 V 

Lyc 10 50 mm2 o izolacji na napi cie 450 / 750 V 

 izolacja: polwinitowa PCW 

Przy czy kablowych:  

 kable: 

YAKY  4 (3)  16  35 mm2 o izolacji na napi cie 600/1000 V

YKY  4 (3)  10  35 mm2 o izolacji na napi cie 600/1000 V

 izolacja: polwinitowa PCW 

Strefy klimatyczne: WI, WII, SI, SIa, SII i SIIa 
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